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１　階　平　面　図 Ｓ＝１／１００

便所３
(1.14㎡)

廊下
(21. 45㎡)

短期入所室

(9. 2㎡)
事務室

便所２
(1.01㎡)

(1.01㎡)
便所１

玄関１ホール

多目的便所
(3.08㎡)

洗濯・汚物処理室
(3.97㎡)

玄関２
(2.31㎡)

ホール
(5.16㎡)

食堂・居間

床下
収納庫

掃除用具収納
下駄箱

階段下
収納

階段室

1,9605,005 495

1,395
2,047.52,047.52,047.5682.5 2,047.5 682.5 682.5 682.52,047.5682.5 2,5903252,047.5682.5

2,7302,7302,7302,730 1,8202,2752,730 2,545 2,915

23,205

浴室

1620
( 3 . 2 0㎡)

1616
浴室

( 2 . 5 6㎡)

脱衣室
（２）

(2.63㎡)(3.61㎡)

脱衣室
（１）

0
X0 X15

13,650

掃除用具収納
下駄箱

(6. 03㎡)

1,4251,165

(43.44㎡)

(2.91㎡)

洋室６ 洋室７ 洋室８ 洋室９ 洋室１０

洋室５洋室４洋室３洋室２洋室１

変更平面
※洋室収納設置

中棚、枕棚及ビハンガーパイプヲ表ス

床下点検口ヲ表ス　４５０×４５０

グラスウール厚５０（２４Ｋ）

凡　　例

排水ドレインヲ表ス

中継ドレインヲ表ス

給湯器ヲ表ス

竪樋４０角ヲ表ス

防火上主要ナ間仕切壁

換気扇

（天井マデ施工、壁勝、ファイヤーストップ、グラスウール　厚５０（２４Ｋ））

エアコンスペースヲ表ス

エアコン室外機スペースヲ表ス

下駄箱　トールタイプ（壁付仕様）

エアコン天井カセットヲ表ス

天井点検口ヲ表ス　

エアコン室外機ヲ表ス

エアコンヲ表ス

副吸込口ヲ表ス

給気グリルヲ表ス

鏡ハホール側ニ設置

消火器を示すＨ

図面番号

1/100

図面名称 縮尺

１階平面図

A-4-1

南

－ＮＯ．

工事名称

0 2 6 1 4 2 4  0 1 舟橋　佳恵様　グループホーム新築工事
一級建築士登録

設計者

一級建築士事務所

大東建託（株）小牧支店
第２８５０９６号

野澤　健
設計　２０２１年　１０月　１４日

面 方 向 東

北

立西
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